SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Budowa kotta ¢ mocy nominainej 10MW (max trwata 12MW)
dla Zaktadu Energetyki Ciepinej w Wotominie Sp. z o0.0. ul. Szosa
Jadowska 49 w celu podwyzszenia sprawnosci wytwarzania ciepta.

W POSTEPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o. o. jako Zamawiajacy sektorowy
o ktérym mowa w art. 3 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z péz. zmianami), wykonujacy dziatainos¢
okreslong w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy, niniejsze postepowanie przeprowadza wg
wewnetrznego regulaminu przetargowego, z uwagi na fakt, ze wartos¢ robét budowlanych
nie przekracza rownowartosci kwoty 5 186 000 euro. Na podstawie art. 133 ust. 1. ustawy,
Zamawiajgcy nie ma obowigzku stosowania przepiséw ustawy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwotania lub uniewaznienia postepowania
bez podania przyczyny.



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Budowa kotta o mocy nominainej 10MW (max trwata 12MW) dla Zakiadu Energetyki Ciepinej w Wolominie Sp. z 0.0.
ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyzszenia sprawnosci wytwarzania ciepta.

|. Dane Zamawiajacego:

Nazwa Zamawiajgcego: Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o.0.
Ulica: ul. Szosa Jadowska 49

Kod/Miejscowosé: 05-200 Wotomin

Strona WWWV: www.zec.wolomin.pl

E-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

Godziny urzedowania: 7% — 15%

Telefon/fax: (22) 787-55-80 / (22) 787-55-84

II. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.

1.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o0.0. zaprasza do skiadania ofert
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
Zamowienia ponizej progu okreslonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o. o. jako Zamawiajgcy sektorowy
o ktorym mowa w art. 3 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z péz. zmianami), wykonujacy dziatalno$¢
okreslong w art. 132 ust. 1 pkit. 3 ustawy, niniejsze postepowanie przeprowadza
wg wewnetrznego regulaminu przetargowego, z uwagi na fakt, ze wartos¢ robot
budowlanych nie przekracza réwnowartosci kwoty 5 186 000 euro. Na podstawie art. 133
ust. 1. ustawy, Zamawiajacy nie ma obowigzku stosowania przepiséw ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielania zamoéwien uzupetniajacych zgodnie
z art. 67 ust 1 pkt.6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwotania iub uniewaznienia postepowania bez
podania przyczyny.

Po zebraniu i analizie ofert oraz ich ocenie na podstawie kryteriow oceny, ze wzgledu
na ztozony i rozbudowany przedmiot zapytania, w celu okreslenia peinego zakresu robét
ZEC zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia dodatkowych negocjacii, dotyczacych
ostatecznego wyboru oferty, z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przesuniecia na rok nastepny lub odstgpienia
od realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystapienia sytuacji niezaleznej
od Zamawiajacego lub niekorzystnej sytuacji finansowe;.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamowienia

Wspblny stownik zamoéwien CPV:

1)
2)
3)
4)
5)

45251200 -3 Roboty budowlane w zakresie cieptowni
71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
44621210 -4 Wodne kotty grzewcze

45331110 -0 Instalowanie kottow

30237252 - 0 Odpylacze powietrza pod cisnieniem.
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Budowa kotta o mocy nominalnej 10MW (max trwata 12MW) dla Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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2)
3)

4)
o)

6)

7)

8)

9)

Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: ,,Budowa kotta
o mocy nominalnej 10MW (max trwata 12MW) dla Zaktadu Energetyki Cieplnej
w Wolominie Sp. z o.0. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyzszenia sprawnosci
wytwarzania ciepta.”

Szczego6lowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowia:

— Zalacznik Nr 1 — Program funkcjonalno uzytkowy

— Zatacznik Nr 2 — Potwierdzenie odbycia wizji [okalnej

- Zatacznik Nr 3 — Formularz ofertowy

— Zalacznik Nr 4 — istotne Postanowienia Umowy.

- Zatacznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowy realizacji zamoéwienia

- Zalacznik nr 6 — OsSwiadczenie 0séb podpisujgcych oferte do prawa do
reprezentacji firmy na dzien ztozenia oferty

— Zatacznik Nr 7 — Wykaz referencji z ostatnich 5 lat

Skrocony opis Przedmiotu i zakresu rzeczowego zamowienia
Projekt, dostawa i montaz kotta wodnego rusztowego WR-10 o nominalnej mocy cieplnej

10,0 MW, (maksymalna trwata 12,0 MW, w technologii scian szczelnych ($ciany
szczelne tworzy¢ bedg przestrzen komory paleniskowej i drugiego ciggu. Kociot opalany
bedzie miatem weglowym.

Kociot nie moze przekracza¢ mocy 15SMW w paliwie

Projekt, dostawa i montaz instalacji odpylania z wentylatorem spalin do nowego kotta
WR-10 wraz z wtaczeniem do istniejgcej instalacji odprowadzenia spalin.

Projekt dostawa i montaz instalacji powietrza podmuchowego do kotta WR-10.

Dobér, dostawa i montaz uktadu cyrkulacji wody do kotta WR-10 bedgcego przedmiotem
zamowienia.

Projekt i przystosowanie istniejgcego zasobnika miatu weglowego przygotowanego
pierwotnie do zabudowy kolejnego kotta WR-25 do wspétpracy z kottem WR-10.

Dostawa i montaz instalacji odzuzlania do kotta WR-10 bedacego przedmiotem
zamowienia.

Dostawa i montaz rurociggéow taczacych uktady technologiczne z przedmiotem
zamowienia.

Dostawa i montaz armatury regulacyjno-zaporowej niezbednej w przedmiocie

zamowienia.

10) Projekt, dostawa i wykonanie systemu automatyki i opomiarowania kotta oraz wykonanie

systemu wizualizacji i wtgczenie go w istniejacy system wizualizacji i sterowania.

11) Projekt, dostawa i wykonanie sieci i instalacji elekiroenergetycznej do zasilenia napeddw

i urzadzen kotta WR-10 oraz potaczenie ich z isthiejgcym systemem w cieptowni bedace

przedmiotem zaméwienia.

12) Dostawa i montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej potrzebnej do wykonania przedmiotu
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Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zaméwienia
Budowa kotta o mocy nominalnej 10MW (max trwata 12MW) dla Zaktadu Energetyki Ciepinej w Wotominie Sp. z o.0.
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zamowienia wraz z wtgczeniem jej w istniejacy system.

13) Wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg potrzebnych materiatdéw niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

14) Dobér, dostawa i montaz napedoéw elektrycznych i zasuw odcinajgcych dla kotta WR-10

15) Wykonanie niezbednych pomiaréw energetycznych instalacji i urzadzen wraz
ze spetnieniem wszystkich warunkéw dopuszczajgcych do ruchu eksploatacyjnego
urzadzen i instalacji oraz dostarczenie ich oryginatbw Zamawiajacemu bedacych
przedmiotem zamoéwienia.

16) Wykonanie 1 dostarczenie projektéw technicznych, dokumentacji koncesyjnej,
techniczno-ruchowej oraz dokumentacji powykonawczej do wykonanego przedmiotu
zamoéwienia.

17) Przeprowadzenie ruchow probnych na zimno i1 goraco poszczegdinych instalacji
i urzgdzen oraz alkaliczne wygotowanie kotta bedace przedmiotem zamoéwienia.

18) Przeprowadzenie 72 godzinnego ruchu prébnego wykonanego przedmiotu zaméwienia.

19) Szczegbly zamowienia okresla program funkcjonalno - uzytkowy stanowiacy

Zatacznik Nr 1 do SiWZ.

6. Do zadan Wykonawcy nalezy:

- opracowanie odpowiednich projektow,

- uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,

- uzyskanie niezbednych pozwolen administracyjnych,

- budowa na podstawie projektow zadan objetych zamoéwieniem,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
Przed zfozeniem oferty kazdy Wykonawca na wiasny koszt winien dokona¢ wizji iokalnegj
w budynku Centralnej Cieptowni Wotomin ul. Szosa Jadowska 49 w miejscu planowanej
budowy w celu zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonaniem robét bedacych
przedmiotem zaméwienia oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych
do oceny zakresu robot.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego

skalkulowania ceny lub pominiecia eiementéw niezbednych do wykonania zamoéwienia.
Termin realizacji zamodwienia i koncowego odbioru uptywa dnia 30.09.2015 rok.

Roboty wymagajace postoju Cieptowni (wcinek do istniejacych eksploatowanych rurociagow.,

montaz urzadzen odcinajacych w tym wspawanie zasuw do podtaczenia kotta WR10 oraz

wspawania armatury do pomp obiegowych i podmieszania cieptego oraz montaz urzadzen

pomiarowych) nalezy wykonac¢ w ciggu 48 godzin w okresie lipiec sierpien 2015 podczas

planowanego wytgczenia Cieptowni.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Budowa kotta o mocy nominainej 10MW (max trwata 12MW) dla Zaktadu Energetyki Ciepinej w Wolominie Sp. z 0.0.
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Wszystkie materialy | urzadzenia niezbedne do wykonania zadania dostarcza
Wykonawca.

6. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamowienia:

6.1 Wykonanie wcinek do istniejacych rurociggéw (dwie doby w miesigcach lipiec sierpien
po wczesniejszym ustaleniu z Zamawiajgcym) Dzieh w ktorym beda dokonane wecinki
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Zamawiajgcy przewiduje wytgczenie cieptowni na
okres do 48 godzin:

— zatrzymanie cieptowni i spuszczenie wody 6 godzin
- prace spawalhiczo - montazowe 30 godzin
— odbiér z wykonaniem badan potgczeh spawanych 6 godzin,
— nawodnienie i ponowne uruchomienie cieptowni 6 godzin

Za kazdg godzine opédznienia naliczone bedg kary w wysokosci 0,2% wartosci
Umowy, z  wylgczeniem zdarzen  wynikajacych z  winy  Zamawiajgcego.
W ofercie nalezy poda¢ liczbe ekip spawalniczych przewidzianych do wykonania wcinek w
celu zminimalizowania czasu wytaczenia Cieptowni.

6.2 Wpykonawca przedstawi Harmonogram prac technologiczno - instalacyjno -
budowlanych dla catosci zadania ze szczegolnym uwzglednieniem pracujgcych ekip
w poszczegoinych branzach (w szczegodlnosci w branzy spawalniczej przy
wykonywaniu wcinek do ciepfociggdw) w okresie wytgczenia cieptowni

6.3 Szczegdlowy opis wykonania przedmiotu zamoéwienia, odbioru robot,
wymaganych dokumentow zawarty jest w Zalaczniku Nr 1 (Program funkcjonaino
uzytkowy).

6.4 Warunki techniczne odbioru rurociggdw wedtug normy PN-77/M-34031 Rurociagi pary
i wody goracej zgodnie z dokumentacjg techniczng.

6.5 Badanie 100% potaczen spawanych metodg ultradzwiekowg lub, w zaleznosci
od zaistniatej potrzeby, metoda rentgenowska. Badanie spawow moze by¢ wykonane
przez dowoina jednostke majgca odpowiednie uprawnienia.

6.6 Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw i podpér oraz izolacje cieplng wykonaé
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

6.7 Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dokumenty i odpowiednie atesty
pozwalajgce potwierdzi¢ wymagana jakos¢ i rok produkcji nie wczesniejszy niz 2014.

6.8 Wszystkie materiaty i sprzet zapewniony przez Wykonawce, do czasu montazu winien
by¢ odpowiednio zabezpieczony. Ztom i odpady powstate w wyniku prac Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie dostarczajgc Zamawiajgcemu odpowiednie karty
przekazania odpadow,

6.9 Odpowiedzialno$¢ za prawidlowa organizacje prac, zgodng z przepisami bhp
oraz obowigzujacymi normami ponosi Wykonawca. Pracownicy winni
bezwzglednie posiada¢ aktualne badania lekarskie uprawniajgce do prac
na wysokos$ci oraz stosowne inne uprawnienia do prowadzenia prac remontowych.

6.10 Wszystkie dostarczane urzadzenia, elementy i materialty Wykonawca dostarczy
do siedziby Zamawiajgcego na witasny koszt.

V. TERMIN | MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamoéwienia — do 30 wrzesnia 2015 roku.
2. Miejscem wykonania Zamoéwienia jest Siedziba ZEC Wotomin.
l';\
V. WARUNKI UCZESTNICTWA } \‘
1. O udzielenie Zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1.1 Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatainosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.
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1.2 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponujg osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia.
Warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert lub jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - wykonat minimum trzy roboty budowlanych o zblizonym zakresie
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zafgczeniem
dokumentu  potwierdzajgcego, 2e roboty zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone (referencie z ww. robét
budowlanych wraz z danymi teleadresowymi) Ilub posiadajacych potencjat
pracownikéw, ktérzy pracowali przy realizacji minimum trzech roboét budowlanych
o zblizonym zakresie z podaniem wykonywanego zakresu, wartosci, daty, i miejsca
wraz z danymi teleadresowymi klientow na rzecz ktérych wykonywali roboty.

1.3 Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
Zamoéwienia.

1.4 Nie podlegajg wykiuczeniu z Postepowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

1.5 Udzielg co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane prace modernizacyjne.

1.6 Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogag wplynaé na cene
zamoéwienia. W zwiazku z powyzszym wskazane jest bardzo szczegolowe
sprawdzenie rzeczywistych uwarunkowan wykonania Zamoéwienia.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

2.1 Odpis z wtasciwego rejestru albo Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidencji dziatainosci gospodarczej oraz oSwiadczenie, ze osoby podpisujgce
oferte posiadajg prawo do reprezentacji firmy na dzien jej ztozenia Zatacznik Nr 6
do SIwz

2.2 Oswiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spofeczne.

2.3 Wykaz minimum 3 zadan realizowanych w ciggu ostatnich 5 lat w, odpowiadajgcych
swoim rodzajem i wielkoscig pracom stanowigcym przedmiot zamowienia.

2.4 Oswiadczenie, ze osoby i podmioty, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia, posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie oraz wyksztatcenie niezbedne do wykonania zamowienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nich czynnosci.

2.5 Oswiadczenie, ze Wykonawca dysponuje osobami o kwalifikacjach zawodowych
uprawniajacych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U.
2z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm. ) lub uprawnionymi do sprawowania
samodzielnej funkcji na podstawie odrebnych przepiséw prawa, tj. posiadajgcymi
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi oraz posiadajg doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
w ramach specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

2.6 Oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia oraz posiadajg doswiadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi w ramach wskazanej specjalnosci oraz informacje
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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2.7 Oswiadczenie, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2.8 Oswiadczenie, ze zastosowane urzgdzenia i materialy bedg posiadaly stosowne
deklaracje zgodnosci z polskimi normami, atesty, oraz niezbedne dokumenty
potwierdzajgce ich parametry.

2.9 Oswiadczenie z art. 22 | 24 ustawy PZP.

210 Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca posiadat System zarzadzania
jakoscig wg PN EN I1ISO 9001:2009.

2.11 Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca posiadat uprawnienia UDT do
wytwarzania urzadzen ciSnieniowych lub system jakosci w produkciji
spawalniczej wg. PN EN 729:1997.

Wymienione w oswiadczeniach dokumenty winne by¢ dostarczone przez wybranego
Wykonawce w momencie podpisywania umowy.

Jezeli okaze sie, ze Wykonawca nie posiada dokumentdébw, na ktére powotywat sie
w wymienionych o$wiadczeniach ziozonych razem z ofertg, Zamawiajacy ma prawo odstgpic¢
od Umowy.

VL

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW.

Wszelkiego rodzaju os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej,
zbiorczo, ,Korespondencja®) Zamawiajacy i VWWykonawcy przekazujg pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomocg faksu (na numer
wskazany w rozdziale | SIWZ) lub drogag elektroniczng (na adres e-mail wskazany
w rozdziale | SIWZ). Korespondencje uwaza sie za zfozong w terminie, jezeli jej tres¢
dotarta do Zamawiajgcego przed uptywem terminu i zostata niezwiocznie potwierdzona
na pismie.

VIl. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami sa:

1.1 W zakresie proceduralnym:

Wojciech Dgbrowski tel. 22 787 55 80 w.136
1.2 W zakresie technicznym i merytorycznym:

Pawet Rézanski (technologia kotta) tel. 22 787 5580 w. 116
Jan Krasowski (technologia kotta i czes¢ elektryczna) tel. 22 787 55 80 w. 112
Jolanta Wiktorko (instalacja oczyszczania spalin) tel. 22 787 55 80 w. 127
Stanistaw Lewicki (AKPIA i czes¢ elektryczna) tel. 22 787 55 80 w. 130

Vill. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1

2

Przed przystgpieniem do przetargu Wykonawca zobowigzany jest wnie$s¢ wadium
w wysokosci 120 000,00 zt ( stownie: sto dwadziescia tysiecy ztotych)
Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

2.1 pienigdzu,

2.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2.3 gwarancjach bankowych,

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Budowa kotta o mocy nominalnej 10MW (max trwata 12MW) dla Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o.0.
ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyZszenia sprawno$ci wytwarzania ciepta.

2.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275),

3 Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek Zamawiajgcego
(konto bankowe BNP Paribas BP SA 91 1600 1169 1846 1831 0000 0001)

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

(62 BN AN

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

[0)]

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu Umowy w sprawie zaméwienia oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

\l

Zamawiajgcy zwraca niezwiocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

o]

Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéoremu zwrécono
wadium na podstawie pkt. 5, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

9 Zamawiajagcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wpykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, nie ztozyt dokumentow lub oswiadczen, iub petnomocnictw,
chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

10 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

10.1Odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych
w ofercie,

10.2Nie wnibst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

10.3Zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawcy beda zwigzani ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w rozdziale
Xlust.1 SIWZ.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.

2. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty, niezaleznie od wyniku Postepowania. Zamawiajgcy w Zzadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem
i ztozeniem oferty. Oferenci zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na komputerze lub inng trwata,
czytelng technikg. Wszystkie kartki oferty powinny by¢ trwale spiete, ponumerowane oraz
zaparafowane lub podpisane przez osobe (osoby) uprawniong do wystepowania
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XI.

w imieniu Oferenta (dalej ,Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekscie Oferty
muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Osoby Uprawnione.
Dodatkowo,

w przypadku oferty sktadanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostaé zatgczone
petnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania czionkéw konsorcjum
w trakcie postepowania (petnomocnictwo moze takze obejmowaé uprawnienie
do zawarcia umowy).

Oferta musi obejmowac catos¢ zamowienia i by¢ sporzadzona zgodnie z niniejszg SIWZ
na formularzu o tredci zgodnej z okreslong we wzorze stanowigcym Zalacznik Nr 3
do SIWZ.

Kazdy Wykonawca moze przedstawi¢ tylko jedng oferte.

Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy powinny zostac
przekazane w taki sposéb, by Zamawiajgcy mogt z tatwoscig okresli¢ zakres informaciji
objetych tajemnicg. Brak stosownego zastrzezenia bedzie traktowany jako jednoznaczny
ze zgodg na wiaczenie catosci przekazanych dokumentédw i danych do dokumentacii
Postepowania oraz ich ujawnienie na zasadach okreslonych w Ustawie.

Oferte nalezy umiesci¢ w jednej zapieczetowanej lub w inny trwaly sposob
zabezpieczonej kopercie wewnetrznej oraz jedne] nieprzezroczystej kopercie
zewnetrznej oznaczonej napisem. “Budowa kotta o mocy nominalnej 10MW (max
trwata 12MW) dla Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o.0. ul. Szosa
Jadowska 49 w celu podwyzszenia sprawnosci wytwarzania ciepla.” Na
wewnetrznej kopercie nalezy podaé¢ nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwi¢ zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiajgcemu po terminie.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofaé, pod warunkiem,
ze uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie
oferty wymagajg zachowania formy pisemnej.

MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Termin skfadania ofert uptywa 08.01.2015r. o godz. 12%. Oferty ztozone po tym terminie
zostang zwrocone bez otwierania. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania
powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej
wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

Oferty nalezy dostarczy¢ lub przesta¢ do siedziby Zamawiajgcego.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.01.2015r. o godz. 12*° w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. — Sala konferencyjna.

Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostang udostepnione
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
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XIi. OPIS KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty zostang ocenione za pomoca systemu punktowego zgodnie z ponizszymi
kryteriami:

1.1 Kryteria oceny ofert
Wybdr oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow:

Nazwa kryterium Waga
Cena: 85 %
Okres gwarancji: 10 %
Liczba robét (referenciji) 5%

Oferta spetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania, sposréd ofert nie podiegajacych
odrzuceniu, otrzyma maksymalng liczbe punktow. Pozostatym ofertom, spetniajacym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktéw. Wynik bedzie traktowany jako warto$¢ punktowa oferty.

Maksymalng ilos¢ punktow jaka, po uwzglednieniu wag, moze osiggngé oferta wynosi
100 pkt., w tym:

Za najlepszg cene - 85 pkt.
Za najlepsze warunki gwarangiji - 10 pkt.
Za najwiekszg ilos¢ robot (referencji) - 5 pkt.

1.2 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
KRYTERIUM - cena

cena oferowana minimalna
Cena = x 100 pkt. x 85 %
cena badanej oferty

KRYTERIUM - warunki gwarancji

okres gwarancji (w miesigcach) na catos¢ przedmiotu zaméwienia

w ofercie badanej
Kg = x 100 pkt. x waga 10 %

najdtuzszy okres gwarancji ( w miesigcach) na cato$¢ przedmiotu
zamowienia sposrod wszystkich rozpatrywanych ofert

(*) - nie mniejszy niz 3 lata maksimum 8 lat

W przypadku podania réznych okreséw gwarancji na wykonane roboty i materiaty
lub dostarczone urzadzenia — do obliczen przyjety bedzie okres najkrétszy z podanych.
Okresienie przez Wykonawce okresu gwarancji w sposéb nie jasny, bez podania tego okresu
w miesigcach, spowoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z warunkami SIWZ.

KRYTERIUM - llosci robot w podobnym zakresie potwierdzonych referencjami
z ostatnich 5 lat minimum 3 maksimum 8

Liczba robét (referencji) z wykonania zaméwienia
o podobnym zakresie w ofercie badanej
Rf = x 100 pkt. x waga 5 %
Najwieksza liczba robét (referencji) z wykonania zamédwienia
o podobnym zakresie sposrod wszystkich rozpatrywanych ofert *)
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Rf — liczba punktéw w kryterium ilosci robét (referencje) z wykonania zamoéwien o podobnym
zakresie z ostatnich 5 lat (zatgcznik nr 7)

XIil. UMOWA NA WYKONANIE ZAMOWIENIA

1. Z Wykonawcg, ktérego oferta zostanie uznana przez Zamawiajagcego za oferte
najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa.

2. lIstotne Postanowienia Umowy na wykonanie zamoéwienia stanowi — Zatacznik Nr 4
do SIWZ.

3. Do oferty nalezy zataczy¢ oswiadczenie o gotowosci zawarcia umowy z Zamawiajacym
na warunkach IPU.

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy zgda zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  (dalej
,Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy, a takze roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci 10% ceny podanej w ofercie.

Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia poprzez potrgcenia
z naleznosci za cze$ciowo wykonane roboty.

4. Dopuszczalne formy zabezpieczenia, zasady jego wniesienia oraz zwrotu okreslajg
przepisy Ustawy.

XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.

XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyzej kryteria oceny ofert.

2. Po zebraniu i analizie ofert oraz ich ocenie na podstawie kryteriow oceny,
w uzasadnionych przypadkach, ZEC zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji, dotyczacych ostatecznego wyboru oferty, z wybranymi
Wykonawcami.

3. Zamawiajgcy podpisze umowe po uptywie 7 dni od dnia ogloszenia wynikéw
postepowania, jednak nie poézniej niz przed uptywem terminu zwigzania oferts.

4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy
moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
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XVIl. ZALACZNIKI
1. Nastepu;qce zatgczniki stanowig integralng czesé SIWZ:
Zatacznik Nr 1 — Program funkcjonalno uzytkowy
— Zalacznik Nr 2 — Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
— Zalacznik Nr 3 — Formularz ofertowy
— Zatacznik Nr 4 — Istotne Postanowienia Umowy.
— Zatacznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowy realizacji zaméwienia
~ Zalacznik Nr 6 — Oswiadczenie osdb podpisujacych oferte do prawa do
reprezentacji firmy na dzien ztozenia oferty
- Zalacznik Nr 7 — Wykaz referencji z ostatnich 5 lat

Wotomin, dnia 02.12.2014r.
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