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Wotomin, dnia 15.05.2019

Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania zlozone przez jednego z oferentow
do przetargu ,Modernizacja instalacji odpylania spalin kotta WR-25/M nr 1
(z obnizeniem emisji pytu ponizej 100mg/Nm3)”

1. Czy przepustnice instalacji odpylania i klapy sterowane z nastawni mogag byé¢
wyposazone w sitowniki zasilane pneumatycznie ?
Ad. 1 Tak, przepustnice i klapy mogag by¢ wyposazone w sitowniki zasilane pneumatycznie.
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